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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o. 0. w Gizycku w odpowiedzi na
wniosek z dnia 22-02-2023 r. (data wplywu 28-02-2023 r.) zapewnia dostawe wody i odbidr
sciekOw oraz ustala warunki jak nizej.

I. Spos6b wykonania sieci i przylaczy:

PRZY1L.ACZE WODOCIAGOWE
Przedmiotowy budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej poprzez instalacje w bud. Olsz-
tynska 13. Istniejgca instalacja po wybudowaniu nowego przytacza — do likwidacji (odciecia).

1. Zaprojektowac¢ i wykona¢ przytacze wody w wykonaniu z rur PE 40 SDR 11
Wigczenie do istniejacego wodociggu PE DN63 (oznaczono kolorem niebieskim)

3. Wiaczenie do wodociagu: trojnik z zasuwg odcinajaca na odejsciu oraz montazem zasuwy
DN350 (do rur PE63) w kierunku bud. Olsztyniska 15B.

4. Uzbrojenie zasuw: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

Zaprojektowa¢ wodomierz odpowiadajgcy wymogom rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w klasie doktadnosci ,,C.

6. Lokalizacja wodomierza — we wlazowej studni wodomierzowej (lub w budynku bezposred-
nio za scianqg zewnetrzng w ogrzewanym i dostepnym dla shuzb PWiK Sp. z 0. 0. pomieszcze-
niu. Montaz wodomierza na konsoli montazowej bez zabudowy utrudniajgcej wymiane wo-
domierza).

7. Przed i za wodomierzem zaprojektowaé zawory typ grzybkowy.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowaé zawor zwrotny antyskazeniowy.

9. Uzyska¢ zgody wtascicieli nieruchomosci na wykonanie robot i dysponowania nieru-
chomoscia na cele budowlane

o
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PRZYELACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Istniejgce — bez zmian

Uwaga:
Wigczenia do miejskich urzgdzern wodociggowo - kanalizacyjnych w uzgodnieniu i pod nadzo-
rem stuib technicznych Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gizycku
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1L Wymagania dotyczace jakoSci Sciekow:
- $cieki socjalno-bytowe

I1L. Przeplyw obliczeniowy wody lub urzadzenia sanitarne i techniczne, w ktérych zuzy-
wana bedzie woda i odprowadzane beda Scieki:
- wg. wskazan wodomierza

IV. Wymagania dotyczace instalacji wodomierza gldwnego.
o We wlazowej, szczelnej studni wodomierzowej fatwo dostepnej dla stuzb PWiK Sp. z o.
0., zabezpieczonej przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostepem 0sob niepowota-
nych
o Alternatywa - w budynku bezposrednio za $ciang zewnetrzng w ogrzewanym i dostgpnym
dla stuzb PWiK Sp. z o. 0. pomieszczeniu. Montaz wodomierza na konsoli montazowej
bez zabudowy utrudniajacej wymiane wodomierza

V. Podstawa przystapienia do realizacji robot jest zawarcie umowy o przylaczenie do
sieci, pomiedzy Inwestorem a Przedsi¢biorstwem.

Warunki przekazania sieci i przylaczy na majatek PWiK Sp. z o. 0. regulowaé bedzie odrgbna
umowa.

VL. Wykonaé projekt przytaczy. Projekt podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o.0. Jeden
egzemplarz pozostaje w archiwum przedsigbiorstwa.

VII.  Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia tj. do dn. 6-03-2025 .

W zalgczeniu,
1. Mapa.

Sporzqdzit: mgr inz. Marek Jatkowski, tel. 87 4299181
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Gizycko
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